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Anne Kinnunen, mikrobiologi 

Lausunto
2023-11904-003 Täyttää uimavedelle asetetut mikrobiologiset laatuvaatimukset
2023-11904-003 (STM as 354/2008).

*) Merkityt menetelmät sisältyvät akkreditoinnin pätevyysalueeseen. Akkreditointi ei koske lausuntoa.

Tutkimus Tulos Max. Yksikkö Menetelmä Epäv. (%)
Enterokokit 41°C 18-24 h 5 400 pmy/100 ml * Quanti-TrayEnterol-E

Escherichia coli 34 1000 pmy/100 ml * ISO 9308-2:2014

Isonkyrön kunta
Tekninen toimisto
Pohjankyröntie 136
61500 ISOKYRÖ

Tilaaja:

Lisätiedot:
Veden lämpötila 19,9 °C, sääolosuhteet: 19 °C synkk ä
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Pätevyysalueeseen kuuluvien mikrobiologisten analyysien mittausepävarmuudet saa pyydettäessä.


